
Erneuerung der Heizzentrale am 
Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. 
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A-Bau LRA, C-Bau, GA
Zweikesselanlage 
330 kW/ 370 kW

B-Bau Landratsamt
BHKW / Gas Kessel
39 kW / 225 kW

SFZ, SVE, Erweiterung OG
Hackschnitzel 2 x 150 kW
Gas Therme 3 x 100 kW

Ostendorfer-Gymnasium
BHKW / Gas Kessel
71,5kW / 315 kW

Mensa
Gas-Therme
2 x 100 kW

TH 
SFZ



- Vermehrt Störungen aufgrund des Alters der Anlage.

- Wärmeversorgung erfolgt über Zweikesselanlage
• ein Heiz-Kessel Baujahr 1985, 330 kW
• zweiter Kessel Baujahr 2000, 370 kW
Gesamtleistung ca. 700 kW

- Verbrauch 2019: 830.000 kWh Gas für rd. 45.000 Euro.

- Anlage ist redundant ausgelegt, der größere Kessel allein 
schafft Heizleistung knapp.

Neue Anlage soll daher auf mind. 400 kW und wieder 
redundant ausgelegt werden.

Bestandsanlage
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Grundsätzlich denkbare Varianten

K
reisa

u
ss

ch
u

ss
TOP A2



1. Nur Gas
bisher schon, baulich im Bestand realisierbar

2. Gas – Brennwert / Pelletheizung
mit Pelletlager im Bestand ebenfalls baulich realisierbar
Kapazität Pelletlager: 46 m³

3. Gas – Brennwert / Hackschnitzelheizung
im Bestand nicht realisierbar
- Kapazität Hackschnitzelbunker: 96 m³
- Heizräume nicht erweiterbar, da Tiefgarage direkt anschließt

Variante 3 scheidet aus.
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Heizraum

Pelletlager
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Vergleich der verbleibenden Varianten
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Jahreswärmeleistung 665.000kWh

Anlagenwirkungsgrad Feststoff 0,8

Anlagenwirkungsgrad Gas BW 0,9

Min. Deckungsanteil Vorgabe EEWärmeG 0,5

Max. mögl. Deckungsanteil Feststofffeuerung 0,8

Spez. Kosten Pellet 4,9ct/kWh

Spez. Kosten Gas 4,8ct/kWh

Grundlagen zur Berechnung der Heiz- und Wartungskosten
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Anlagenkonstellation  - Gas Kosten / a Anlagenkonstellation Pellet - Gas Kosten / a

Verbrauch Gas 100% 35.467 € Verbrauch Gas 20% 7.093 €
Wartung 1.000 € Verbrauch Pellet 80% 32.585 €
Summe Brutto / a 36.467 € Wartung 1.800 €

Summe Brutto / a 41.478 €

Berechnung der Heiz- und Wartungskosten
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Variante 1:

Gas – Brennwertkasskade
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V1 Nur Gas Brennwert 

KG Gewerk / Bezeichnung 

300 Bauliche Leistungen 24.500,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 6.500,00 €

420 Wärmeversorgungsanlagen 112.000,00 €

440 Starkstromanlagen 12.000,00 €

Summen Gesamt Netto 155.000,00 €
Summen Gesamt Brutto 184.450,00 €

Summen Brutto abzüglich 30 % Förderung 184.450,00 €
*keine Förderung 

jährliche Heiz- und Wartungskosten 36.500,00 €

Investitionskosten + Heiz- und Wartungskosten auf 15 Jahre 731.950,00 €
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Variante 2:
Kombination aus Pelletkessel / 
Pufferspeicher und Gas –
Brennwertkasskade
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V2 Gas - Brennwert / 
Pelletheizung

KG Gewerk / Bezeichnung 

300 Bauliche Leistungen 30.500,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 6.500,00 €

420 Wärmeversorgungsanlagen 164.000,00 €

440 Starkstromanlagen 15.000,00 €

Summen Gesamt Netto 216.000,00 €
Summen Gesamt Brutto 257.040,00 €

Summen Brutto abzüglich 30 % Förderung 179.928,00 €

jährliche Heiz- und Wartungskosten 41.500,00 €

Investitionskosten + Heiz- und Wartungskosten auf 15 Jahre 802.428,00 €
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V1 Nur Gas Brennwert 
V2 Gas - Brennwert / 

Pelletheizung

KG Gewerk / Bezeichnung 

300 Bauliche Leistungen 24.500,00 € 30.500,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 6.500,00 € 6.500,00 €

420 Wärmeversorgungsanlagen 112.000,00 € 164.000,00 €

440 Starkstromanlagen 12.000,00 € 15.000,00 €

Summen Gesamt Netto 155.000,00 € 216.000,00 €
Summen Gesamt Brutto 184.450,00 € 257.040,00 €

Summen Brutto abzüglich 30 % Förderung 184.450,00 € 179.928,00 €
*keine Förderung 

jährliche Heiz- und Wartungskosten 36.500,00 € 41.500,00 €

Investitionskosten + Heiz- und Wartungskosten auf 15 Jahre 731.950,00 € 802.428,00 €
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TOP A 2
Kreisausschuss

CO₂ Emissionen

• Reine Gasheizung: 166 t / a CO₂

• Variante Pellet - Gas 80 / 20 45 t / a CO₂

 Einsparung von 121 t / a CO₂



• Aus Gründen der CO₂ Einsparung wird angestrebt, die 
Grundlast mit CO₂ neutralem Brennstoff abzudecken.

• Die Mehrkosten der Gas - Brennwert / Pelletheizung im Vergleich 
zur reinen Gas-Brennwertheizung resultieren aus den höheren 
Brennstoff- und Wartungskosten. Die Investitionskosten liegen 
aufgrund der Förderung von 30 % unter den Investitionskosten 
für eine reine Gas-Brennwertheizung.

Fazit
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